           洗膜机使用说明书
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           广州锦泷皇生物科技有限公司
   前  言

尊敬的顾客：  

您们好！感谢您对本公司产品的支持和厚爱，我司是专业从事水处理设备设计、制造的实业公司，拥有专业的人才，经过多年的工程实践经验积累，已在水处理领域打下了扎实的基础，特别在反渗透（RO）设备领域，更是有独到的见解，打破了传统的理念，科技创新为企业降低了运行成本和劳动强度，解决各种难题！

本洗膜机已经相当长时间的临床实践，真正做到实用、高效！实行终身免费技术指导！

  一、主要技术参数、性能

	设备型号
	   LJ-X2  

	使用电压与频率
	AC380V± 5％50Hz   
	功率
	0.75KW*2台

	工作压力
	0．05Mpa-0．15Mpa

	洗膜规格
	8040

	洗膜数量
	2支/次

	工作温度
	5-40℃
	
	

	防触电类型
	Ⅱ类


 二、工艺流程
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三、安装与使用方法

    安装程序

1、选择使当地位置，平稳的安装机器；注意防晒、防雨，利于排水。

2、连接好所需的管路、电路。清理机器水箱、台面的异物。将需要清洗膜填装上去，把1、4、5、6、7、8、阀门打开，其余的关闭，接通水源、电源，进行试运行，同时检查水路各接头是否有漏水的现象，电器控制系统的控制功能是否正常，为正常清洗RO膜做好准备。

使用方法

1、配好清洗药水，1号箱装B清洗液（碱液），2号箱装A 清洗液（酸液）。

2、把RO膜，取出装在洗膜机上，压好封头，用1号（B）清洗

   液进行清洗；打开阀门3、4、5、6、7、9、12号，关

   闭其余的阀门，启动增压泵，定时30~60分钟冲洗（时间可调），机器自动停止。

用纯净水对RO膜进行冲洗，打开阀门1、4、5、6、7、8、号，其余阀门关闭。启动增压泵开始冲洗，冲洗到出水口的水质和进水口一致时（高配版本配有监控仪表，自动控制），机器停止。

再用2号（A）清洗液进行清洗，打开阀门2、4、5、6、7、10、13号，其余的关闭，启动增压泵，定时30至90分钟冲洗后（根据具体堵塞情况而定），机器自动停止;在清洗过程中PH值必须保持3-4。

用纯净水对RO膜进行冲洗，打开阀门1、4、5、6、7、8号，其余阀门关闭，启动增压泵开始冲洗，冲洗到出水口的水质和进水口一致

   时，机器停止。

取出RO膜进行测试，合格产品加入防腐剂封包进库，不合格

   产品再用A剂进行浸泡24小时（视膜堵损情况而定）以上后，再重复第2-5项操作， 

   仍不合格的，报废处理。 

 四、注意事项

    在清洗过程中，请做好人身的保护工作，要穿戴防护服，防护眼镜，胶手套袖套等保护工具。若清洗液溅到眼镜、皮肤上，请立即用大量的清水冲洗，如有不适请及时送往医院就医。

    清洗剂必须存放在安全、干燥、避光的地方，一旦开封请及时使用。（清洗剂不是必配品，按需另购）
   注：

   由于技术改进及产品的更新换代，产品资料如有变更，恕不另行通知。敬请原谅！
五、设备保养须知：
1、水泵：保持不缺水即可。
2、探头：每隔一段时间用稀盐酸清洗，毛刷轻擦。
3、砂碳罐：每隔一段时间更换里面的砂和碳。
4、精滤罐：每隔一段时间更换里面的PP棉。
 （以上视使用频率而定）
六、保修须知
   保修期：本产品自购买之日起,水泵保修半年，仪表保修一年（探头是易耗品，非人为损坏保修半年）。

   保修条例：

1、保修期内在正常使用情况下所发生的故障，带保修卡原件和购机票据，到指定的维修中心享受免费维修服务。

 2、在保修期内以下情况将视情节收取一定的成本费和人工费：

     ○不能出示有效保修卡或有效票据的；

     ○保修卡记录与本机不符或涂改保修卡记录；

     ○由不可抗拒造成的故障或损伤（如火灾、地震、水灾、 

          雷击等自然灾害）；

     ○自行拆装、修理不当，而造成的故障；

     ○由于没有按照使用说明书的内容操作，而造成的故障 

          或损伤

  3、超过保修期的进行维修时只收取零部件的成本费和人工费。

  4、未经公司授权私自对产品进行拆卸、改装而造成的故障或损失由用户自行承担。

  5、请妥善保存好保修卡，遗失不补。

 六、保 修 卡

                  第一联  用户存留

	客    户
	
	电   话
	

	客户地址
	

	型    号
	                 编号

	备    注
	


      七、服务网点须知

1、必须以最短的时间为用户建立档案，并且严格为用户保密；

2、接到用户维修电话后必须以最快的时间为用户提供优质的服务；

3、如果用户有电话和地址的变动，应及时更改用户档案。
4、设备维护与厂售后部联系。
八、 装箱单     

	名   称
	规  格
	数量
	
	备 注
	

	洗膜机
	LJ-X2（3、6)
	1台
	
	
	

	塑料管
	32mm（1寸）
	5米
	
	
	

	喉箍
	32mm（1寸）
	4个
	
	
	

	密封圈
	
	4个
	
	
	

	说明书
	
	1份
	
	
	


装箱：                  检验：

九、与洗膜机配套的设备：浸膜盆、RO膜测试机、储水塔。客户在订购洗膜机时一并订购。
 广州锦泷皇生物科技有限公司
                        售后热线：020-39107085   

                             13826011597 
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